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ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения начальной общеобразовательной 
школы № 23 р.п. Чунский
Функциональное назначение: Ф  4.1.

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект 
защиты; функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование 
объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица: 1023802804838

Идентификационный номер налогоплательщика: 3844005089

М есто нахождения объекта защиты: 665514, Иркутская область, Чунский район, 
р.п. Чунский, микрорайон Северный , дом № 9
(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) 
лица, которому принадлежит объект защиты: 665514, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, микрорайон Северный , дом № 9; телефон: (39567)2-
01-29; электронный адрес: severskola20072008@rainbler.ru

mailto:severskola20072008@rainbler.ru


№
п/п Наименование раздела

1. 2.

I.

Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального 
закона № 123-Ф3 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

II.

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 2 ООО ООО (два
миллиона ) рублей 00 копеек
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся

реквизиты документов страхования)

Ill

Перечень федеральных законов о технических регламентах и 
нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение 

которых должно обеспечиваться на объекте защиты
(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов

по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)

1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 
(утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012) 
п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 
49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105.
2. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ- 
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно- 
воспитательных учреждений» п.: 1.2, 1.3, 1.4,2.1.1-2.1.5,2.1.7-2.1.25,2.1.26, 
2.2.1-2.2.2, 2.2.14-2.2.17, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10-2.3.15, 2.4.1-2.4.4, 2.5.1-2.5.5, 3.1- 
3.8, 3.10, 3.1 1,4.1.1-4.1.3, 4.1.7, 5.1-5.23, 6.1-6.4.
3. Федеральный закон № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, 
ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст. 126, ст. 127, ст. 
132, ст. 134, ст. 137, ст. 138,
4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6.
5. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение



5. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.15 табл. 6.13.
6. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 
5.5, табл. 1, табл. 2
7. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20,
5.6.2, 5.6.4.
8. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 
13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 
13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13,
13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение 
А.
9. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 
4.7.4.8.4.10, 4.14
10. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1.
11. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности» п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.
12. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 
4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, 
приложения А, Г.
13. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.: 
4.1.1, 4.1.7, 4.1.8,4.1.10,4.1.13,4.1.16,4.2.1,4.2.4,4.2.9,4.2.10.

Настоящую декларацию разработал:

Директор МОБУ НОШ № 23 
р.п. Чунский:

«01» сентября 2017 г.


